
EMPRESA: CPRADO ENGENHARIA LTDA.

ENDEREÇO: R. PEDRO JOAQUIM HARDT, 65 - CENTRO
CIDADE: JACAREÍ-SP

TELEFONE: (12) 3354 8762 / CEL.: (12) 9 8143 4620.
E-MAIL: ADM@CPRADOENGENHARIA.COM.BR

FEMA (FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS)

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FUTURO - REV.01

BLOCO 12  

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 1200, VILA NOVA SANTANA, ASSIS-SP  

CIRCUITO  01

10 A

1.5 mm   ILUMINAÇÃOSALA 1201

CIRCUITO 04

16 A

10 A

 TOMADAS

CIRCUITO  07

16 A

   AR COND. 01

2

2.5 mm2

CIRCUITO  02   ILUMINAÇÃO 1.5 mm2

16 A

2.5 mm2   TOMADAS

20 A

4.0 mm2

2.5 mm2

CIRCUITO  10

20 A

 AR COND. 024.0 mm2

CIRCUITO 05

20 A

4.0 mm2

CIRCUITO 06

16 A

 TOMADAS ALTAS2.5 mm2

CIRCUITO 09

20 A

4.0 mm2

QDT N°3  (BLOCO 12)

CIRCUITO  09

20 A

4.0 mm   AR COND. 01SALA N°1203

CIRCUITO  4

20 A
CIRCUITO  02

10 A

 TOMADAS

CIRCUITO  01

10 A

SALA N°1203

   ILUMINAÇÃO

   ILUMINAÇÃO

BANHEIROS

2

1.5 mm2

1.5 mm2

CIRCUITO  10

20 A

4.0 mm2   AR COND. 02

CIRCUITO  03   ILUMINAÇÃO 1.5 mm2

CIRCUITO  11

25 A

6.0 mm2

CIRCUITO  12

25 A

6.0 mm2   AR COND. 02

4.0 mm2

CIRCUITO  5

16 A

 TOMADAS2.5 mm2

CIRCUITO  6

16 A

 TOMADAS2.5 mm2

CIRCUITO  7

16 A

2.5 mm2

CIRCUITO  8

16 A

2.5 mm2

  ALTAS

10 A

SALA N°1203

SALA N°1204

SALA N°1204    AR COND. 01

SALA N°1204

SALA N°1204

SALA N°1204

SALA N°1203

SALA N°1203 TOMADAS

 TOMADAS BANHEIROS

QDT N°4  (AUDITÓRIO - BLOCO 12)

Condutores 3x25 mm²

1x25 mm²

CIRCUITO  05

20 A

4.0 mm   AR COND. 01AUDITÓRIO

CIRCUITO  13

16 A

CIRCUITO  01

10 A

 TOMADAS

CIRCUITO  03

16 A

AUDITÓRIO

   ILUMINAÇÃO

   TOMADAS

AUDITÓRIO

   LADO ESQ.

2

1.5 mm2

2.5 mm2

CIRCUITO  06

20 A

AUDITÓRIO 4.0 mm2   AR COND. 02

CIRCUITO  02   ILUMINAÇÃO
PULPITO - 1 1.5 mm2

CIRCUITO  07

16 A

PULPITO 2.5 mm2   TOMADASAUDITÓRIO

AUDITÓRIO

16 A

CIRCUITO  09

20 A

AUDITÓRIO 4.0 mm2   AR COND. 03

CIRCUITO  11

   ILUMINAÇÃO
PULPITO - 2

2.5 mm2

CIRCUITO  12

16 A

PROJETOR

2.5 mm2

   TOMADAS

AUDITÓRIO

AUDITÓRIO

   SALA DE
APOIO2.5 mm2

CIRCUITO  4

16 A

 TOMADAS
2.5 mm2

CIRCUITO  8

16 A

 TOMADAS
2.5 mm2

CIRCUITO  10

20 A

 AR COND. 044.0 mm2

CIRCUITO  14

16 A

 RESERVA2.5 mm2

AUDITÓRIO   LADO DIR.

AUDITÓRIO CENTRAIS

AUDITÓRIO

DR 80 A

10 A

SALA 1201

SALA 1202

SALA 1202

   AR COND. 02SALA 1201

SALA 1201

SALA 1202

SALA 1202

 AR COND. 01 SALA 1202

SALA 1201

 TOMADAS ALTAS
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CIRCUITO  08

20 A

4.0 mm   AR COND.SECRETARIA

CIRCUITO  10

20 A

CIRCUITO  01

16 A

 AR COND.

CIRCUITO  02

16 A

   ILUMINAÇÃOSL.COORD./SEC.

2

1.5 mm2

2.5 mm2

CIRCUITO  12

20 A

SL. REUNIÃO 4.0 mm2   AR COND.

CIRCUITO  04 2.5 mm2

CIRCUITO  03

16 A

2.5 mm2   TOMADASSECRETARIA

10 A

16 A

SL. PROF. 2.5 mm2   TOMADAS

CIRCUITO 07

   RESERVA

1.5 mm2

10 A

1.5 mm2

   SL. COORD.4.0 mm2

CIRCUITO  06

20 A

4.0 mm2

CIRCUITO  13

16 A

2.5 mm2

CIRCUITO  11

40 A

 QD. ELEV.6.0 mm2

CIRCUITO  09

20 A

4.0 mm2

SL. PROF.

CIRCULAÇÃO ILUMINAÇÃO

ELEVADOR

10 A

CIRCUITO  16

25 A

6.0 mmSALA 1205

CIRCUITO  23

25 A

25 A

CIRCUITO  15

25 A

   AR COND.

2

CIRCUITO  18

CIRCUITO  17

25 A

CIRCUITO  20

25 A

6.0 mm2

CIRCUITO  21

25 A

 AR COND.

CIRCUITO  22

25 A

CIRCUITO  01

10 A

1.5 mm
SL.1212/1213/

CIRCUITO  08

16 A

CIRCUITO  02

16 A

 TOMADAS

CIRCUITO  09

20 A

   ILUMINAÇÃO

   TOMADAS

2

1.5 mm2

4.0 mm2

CIRCUITO  05

16 A

2.5 mm2

CIRCUITO  03 2.5 mm2

CIRCUITO  11

16 A

2.5 mm2   TOMADAS

16 A

CIRCUITO  06

16 A

2.5 mm2

CIRCUITO  04

   TOMADAS
ALTAS

2.5 mm2

CIRCUITO  12

16 A

2.5 mm2

   TOMADAS

   SL. 12142.5 mm2

CIRCUITO  07

16 A

2.5 mm2

CIRCUITO  13

16 A

2.5 mm2

CIRCUITO  14

16 A

2.5 mm2

CIRCUITO  10

16 A

 RESERVA

2.5 mm2

10 A

SALA 1205

SALA 1206

SALA 1206

   AR COND.SALA 1211

SALA 1209

SALA 1210

SALA 1210

CIRCUITO  02

16 A

2.5 mm
   TOMADASSALA 1205

CIRCUITO  09

16 A

CIRCUITO  01

16 A

 ILUMINAÇÃO

CIRCUITO  03

16 A

SALA 1206

   TOMADAS

   TOMADAS

SALA 1205

2

2.5 mm2

2.5 mm2

CIRCUITO  05

16 A

SL. 1205
2.5 mm2   ILUMINAÇÃO

CIRCUITO  04 2.5 mm2

CIRCUITO  08

16 A

2.5 mm2

16 A

CIRCUITO  06

16 A

CORREDOR 2.5 mm2

CIRCUITO  07 2.5 mm2

CIRCUITO  10

16 A

2.5 mm2

   TOMADAS

   SL.1209/1210/
12112.5 mm2

CIRCUITO  12

16 A

 TOMADAS2.5 mm2

CIRCUITO  13

16 A

2.5 mm2

CIRCUITO  11

16 A

 TOMADAS2.5 mm2

CIRCUITO  14

16 A

 TOMADAS2.5 mm2

SL. 1209   ALTAS

SALA 1210

CORREDOR

16 A

CIRCUITO  01

63 A

 CASA DE    CAIXA
16 mm2

16 A

 ILUMINAÇÃO DE PISO ÁREA
2.5 mm2

EXTERNARELÉ-FOTOELÉT.

 BOMBAS
   D'ÁGUA

   ENTERRADA

Te
rra

1x185 mm²
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1x16 mm²
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4.0 mm2

4.0 mm2

1.5 mm2

1.5 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

4.0 mm2

4.0 mm2

1.5 mm2

1.5 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

4.0 mm2

4.0 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

4.0 mm2

4.0 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

Condutores 3x25 mm²

1x25 mm²

1x16 mm²

DR 80 A

TÉRREO FRONTAL DIREITO TÉRREO FUNDO DIREITO

QDT N°2  (BLOCO 12)
TÉRREO FRONTAL ESQUERDO

QDT N°1  (BLOCO 12)
TÉRREO FUNDO ESQUERDO

2 4 6 8

1 3 5 7

2 4 6 8

1 3 5 7

DR 63 A
2 4 6 8

1 3 5 7

Condutores 3x16 mm²

1x16 mm²

1x16 mm²

CIRCUITO  14

16 A

 TOMADAS2.5 mm2 CORREDORES

CIRCUITO  05

CIRCUITO 15

4.0 mm2

4.0 mm2

1.5 mm2

1.5 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

4.0 mm2

4.0 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

1.5 mm2

1.5 mm2

1.5 mm2

1.5 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

4.0 mm2

4.0 mm2

4.0 mm2

4.0 mm2

4.0 mm2

4.0 mm2

6.0 mm2

6.0 mm2

6.0 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

PROF./ARQ.

   TOMADASSL.COORD./ARQ.

   TOMADASSL. REUNIÃO

 AR COND.

 AR COND. SL. ARQ.

DR 63 A
2 4 6 8

1 3 5 7

Condutores 3x16 mm²

1x16 mm²

1x16 mm²

1.5 mm2

1.5 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

1.5 mm2

1.5 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

4.0 mm2

4.0 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

4.0 mm2

4.0 mm2

4.0 mm2

4.0 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

4.0 mm2

4.0 mm2

CIRCUITO  08

CIRCUITO  03

   RESERVA

2.5 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

   ALTAS

SL. 1206

   TOMADAS
   ALTASSALA 1206

   TOMADAS
   ALTASSALA 1211

   ILUMINAÇÃO

SALA 1211

   TOMADAS
   ALTASSALA 1210
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2.5 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

 TOMADAS

SALA 1209

DR 63 A
2 4 6 8

1 3 5 7

Condutores 3x16 mm²

1x16 mm²

1x16 mm²

QDS N°1  (BLOCO 12)
SUPERIOR FRONTAL ESQUERDA

QDS N°2  (BLOCO 12)
SUPERIOR FRONTAL DIREITA

1.5 mm2

1.5 mm2

1.5 mm2

1.5 mm2

4.0 mm2

4.0 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2
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se
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DR 63 A
2 4 6 8

1 3 5 7

Condutores 3x16 mm²

1x16 mm²

1x16 mm²

   ILUMINAÇÃO1214

SL. 1207/1208
E BANHEIROS

SL.1208

SL.1213    TOMADAS

SL.1212    TOMADAS

BANHEIROS

   RESERVA

SL.1212

SL.1207

 TOMADAS    SL. 1213

 TOMADAS    SL. 1207

 TOMADAS    SL. 1208 ALTAS

   ALTAS

 ALTAS

CIRCUITO  19

25 A

   AR COND.SALA 1211

CIRCUITO  15

25 A

6.0 mmSALA 1207

CIRCUITO  22

25 A

25 A

CIRCUITO  14

25 A

   AR COND. 01

2

CIRCUITO  17

CIRCUITO  16

25 A

CIRCUITO  19

25 A

6.0 mm2

CIRCUITO  20

25 A

 AR COND.

CIRCUITO  21

25 A

SALA 1207

SALA 1208

SALA 1208

   AR COND. 02SALA 1212

SALA 1214

SALA 1213

SALA 1214

CIRCUITO  18

25 A

   AR COND. 01SALA 1212

DR 125 A
2 4 6 8

1 3 5 7

DR 125 A
2 4 6 8

1 3 5 7

Condutores 3x50 mm²

1x25 mm²

Condutores 3x50 mm²

1x25 mm²
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QDAS N°1  (BLOCO 12)
SUPERIOR FRONTAL ESQUERDA

QDAS N°2  (BLOCO 12)
SUPERIOR FRONTAL DIREITA

6.0 mm2

6.0 mm2

6.0 mm2

6.0 mm2

6.0 mm2

6.0 mm2

6.0 mm2

6.0 mm2

6.0 mm2

6.0 mm2

6.0 mm2

6.0 mm2

6.0 mm2

6.0 mm2

6.0 mm2

6.0 mm2

6.0 mm2

6.0 mm2

6.0 mm2

6.0 mm2

6.0 mm2

6.0 mm2

6.0 mm2

6.0 mm2

6.0 mm2

   AR COND. 02

   AR COND. 02

   AR COND. 01

 AR COND. 01

 AR COND.02

6.0 mm2

6.0 mm2

6.0 mm2

6.0 mm2

6.0 mm2

6.0 mm2

6.0 mm2

6.0 mm2

6.0 mm2

6.0 mm2

6.0 mm2

6.0 mm2

6.0 mm2

6.0 mm2

6.0 mm2

6.0 mm2

6.0 mm2

6.0 mm2

6.0 mm2

6.0 mm2

6.0 mm2

6.0 mm2

6.0 mm2

6.0 mm2

6.0 mm2

   AR COND.

   AR COND.

   AR COND.

 AR COND.

 AR COND.

16 mm2

16 mm2

16 mm2

16 mm2

16 mm2

2.5 mm2

6.0 mm2
6.0 mm2

Condutores 3 X 2 X 185 mm² 1 X 185 mm²

Condutores 3 X 2 X 185 mm²

Condutores 3 X 2 X 185 mm²

1 x 185 mm²

1 x 185 mm²

QDG - EXTERNO - BLOCO 12

POSTE COM TRANSFORMADOR MT/BT - BLOCO 12

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO
ISOLAÇÃO À ÓLEO
TENSÃO PRIMÁRIA: 13.800 V
TENSÃO SECUNDÁRIA: 220 V
CONFIGURAÇÃO: ESTRÊLA-TRIÂNGULO
POTÊNCIA APARENTE: 150 KVA

CHAVE MATHEUS TRIFÁSICA
CLASSE DE ISOLAÇÃO: 15 KV
CAPACIDADE DE CORRENTE: 100 A
CAPACIDADE DE RUPTURA: 10 KA
MODELO DHC: 10 KA

REDE DE MÉDIA TENSÃO 13.800 V

DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIFÁSICO
ISOLAÇÃO: 600 V
CAPACIDADE DE CORRENTE: 400 A
CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO: 10 KA

16 mm2

CIRCUITO  15

10 A

 TOMADAS    SL. 12151.5 mm2

1.5 mm2

1.5 mm2

SALA 1215 - PISO SUP. - BLOCO 12
LP1

LP2

LP3

LP4

LP5

LP6

INTERRUPTOR  01
DUPLO

INTERRUPTOR  02
DUPLO

CIRCUITO  08

10 A

 TOMADAS    SL. 12161.5 mm2

1.5 mm2

1.5 mm2

SALA 1216 - PISO SUP. - BLOCO 12
LP1

LP2

LP3

LP4

LP5

LP6

INTERRUPTOR  01
DUPLO

INTERRUPTOR  02
DUPLO
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16 A
L1

L2
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CA1

ALIMENTADOR
FECHAMENTO (13)

BOBINA (14)

63 A

A2 A1 1

CA2
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SINALEIRO (PNL)
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ALIMENTAÇÃO BOMBA INCÊNDIO (220 V
TRIFÁSICO)

L1 L2 L3

L1
L2
L3

VAI PARA O MOTOR DA BOMBA INCÊNDIO
220V TRIFÁSICO 10 CV

U (1)
V (2)
W (3)

BOTOEIRAS PARA
LIGAMENTO/DESLIGAMENTO DA BOMBA
DE INCÊNDIO

SOFT-STARTER

PAINEL DA BOMBA DE INCÊNDIO

CA3
14

17

15

15

14

17
BOTOEIRA 8 (PNL)

5

4

2

1

BOTOEIRA 1

BL
BD

14

13

COMANDO BOMBA INCÊNDIO

   FOTOCÉLULA

  C1

   CONTATOR

  C1  A

  M
  0

N   (NEUTRO)

F   (FASE)
   CHAVE SELETORA 3P

N   (NEUTRO)

R   (RETORNO)

DR

16 A10 A
2.5

F   (FASE)

N   (NEUTRO)

PAINEL DE COMANDO FOTOCÉLULA PARA  ILUMINAÇÃO EXTERNA

CIRCUITO 5

   01

   02

   03    04

   05

   05
   04

   04

   05

   06

   05

   07

   08

   08

   08

LPN

LP2

LP1

40 A
10 mm2

10 mm2

10 mm2

6 mm2

6 mm2

6 mm2
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N
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N
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4.0 mm2

4.0 mm2

1.5 mm2

1.5 mm2

1.5 mm2

1.5 mm2

4.0 mm2

4.0 mm2

1.5 mm2

1.5 mm2

6.0 mm2

6.0 mm2

6.0 mm2

6.0 mm2

4.0 mm2

4.0 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

QDG - INTERNO - BLOCO 12

1 x 185 mm²

CIRCUITO  01

63 A

16 mm

63 A

2

80 A

150 A

50 mm2

80 A

25 mm2

16 A

 TOMADAS2.5 mm2

63 A

16 mm2

63 A

16 mm2

150 A

50 mm2

16 A

2.5 mm   ILUMINAÇÃO
HALL

2

CIRCUITO  05
   ILUMINAÇÃO

CIRCUITO  03

QDAS Nº 01

CIRCUITO  06

CIRCUITO 07

   AR COND.CIRCUITO 04

CIRCUITO 08
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Condutores 3 X 2 X 185 mm²
1 x 185 mm²

DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIFÁSICO
ISOLAÇÃO: 600 V
CAPACIDADE DE CORRENTE: 350 A
CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO: 10 KA

CIRCUITO 02

   AR COND.PISO SUP.
BLOCO 12

QDAS Nº 02
PISO SUP.
BLOCO 12

   TOMADASTÉRREO
BLOCO 12    AR COND.

   ILUMINAÇÃOQDT N°02
   TOMADASTÉRREO

BLOCO 12    AR COND.

QDT N°01

   ILUMINAÇÃO
QDS N°01

   TOMADAS
PISO SUP.
BLOCO 12

   ILUMINAÇÃO
   TOMADAS

QDS N°02
PISO SUP.
BLOCO 12

   ILUMINAÇÃO QDT N°03
   TOMADAS TÉRREO

BLOCO 12   AR COND.

AUDITÓRIO
TÉRREO

BLOCO 12

QDT N°04
   ILUMINAÇÃO

   TOMADAS
   AR COND.

16 mm2

16 mm2

16 mm2

16 mm2

bar

16 mm2

16 mm2

16 mm2

16 mm2

16 mm2

50 mm2

50 mm2

25 mm2

50 mm2

50 mm2

25 mm2

50 mm2
50 mm2

50 mm2

16 mm2

16 mm2

16 mm2

16 mm2

16 mm2
16 mm2

16 mm2

16 mm2

16 mm2

bar

50 mm2
50 mm2

50 mm2

25 mm2

25 mm2

16 mm2

16 mm2

25 mm2

25 mm2

25 mm2

2.5 mm2

2.5 mm2

CIRCUITO  09

CIRCUITO 10
2.5 mm2

2.5 mm2

TÉRREO
BLOCO 12

HALL
TÉRREO

BLOCO 12

DPS (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS)
CLASSE II
Uc: 275 V

6 mm2

6 mm2

6 mm2 6.0 mm2

Imáx: 20 kA
Up: < 0,3 kV

25 mm2

25 mm2

16 mm2

bar
bar

bar
bar
bar

bar
bar
bar

bar
bar

bar
bar
bar
bar

bar
bar
bar
bar
bar

bar
bar
bar
bar
bar

bar
bar

   barramento
   cobre chato eletrolítico

   1" x 1/4"

   barramento
   cobre chato eletrolítico

   1" x 3/16"

CIRCUITO  01

16 A

2.5 mm   TOMADAS

CIRCUITO  10

16 A

CIRCUITO  02

16 A

CIRCUITO  03

16 A

   TOMADAS

   TOMADAS

2

2.5 mm2

2.5 mm2

CIRCUITO  04

16 A

2.5 mm2

CIRCUITO  05 2.5 mm2

CIRCUITO  06

16 A

2.5 mm2

16 A

CIRCUITO  07

16 A

2.5 mm2

CIRCUITO  08 2.5 mm2

CIRCUITO  09

16 A

2.5 mm2

   TOMADAS

2.5 mm2

CIRCUITO  11

16 A
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